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Labtech Klatovy Petra Hoblikova
odbér pitné vody

K2381

SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN ISO 5667-5,CSN EN ISO 5667-14,
CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb.
Protokol o odbéru ¢. K2381
Protokol radioaktivity ¢. PR2490877

C. vzorku Oznacdeni vzorku
22184 Olesna u Horovic ¢.p. 160, RD, koupelna
Limitni hodnoty prevzaty z prilohy ¢&. 1 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sbh.
¢évzorku | Hodnot Limitni Identifikace
Parametr jednotka 22184 | ceni hodnoty | NM |zkuSebni metody SOP Akr
Teplota 2G 175 8 - 12 DH - |ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt 1,64 \% max. 20 MH | 15% [SPE 07A:CSN EN ISO 7887 @] A
Zakal ZF(n) 0,19 Vv max. S MH | 5% |[SPE 07B:CSN EN ISO 7027-1 4] A
Pach piijatelny V prijatelny SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
Chut’ piijatelna V prijatelna SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 A
pH 6,88 \% 6,5-9,5MH | 0,05 [ECH 01A:CSN ISO 10523 4] A
El.konduktivita (25°C) mS/m 13,5 A% max. 125 MH | 5% |ECH 02:CSN EN 27888 4] A
Amonné ionty mg/1 <0,02 \% max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 4] A
Dusitany mg/l <0,01 A% max. 0,5 NMH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 133@%,| A
CSN ISO 6332, CSN EN ISO 15682
Dusiénany mg/I 11,2 V max. 50 NMH | 6% [SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13398,| A
CSN ISO 6332, CSN EN ISO 15682
Volny chlor mg/I 0,11 A% max. 0,3 MH | 20% |[SPE 22:CSN EN ISO 7393-2,navod firmy A
Merck/Hach/Eutech/Hanna
BGIC mg/1 032 \% max. 5MH | 10% [SPE 24A:CSN EN 1484 @] A
Zelezo mg/1 <0,05 A" max. 0,2 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13398, A
CSN ISO 6332, CSN EN ISO 15682
Kolonie 22°C KTJ/1ml 0 \% max. 200 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 0 V max. 40 MH MIB 17:CSN EN ISO 6222 @] A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 V max. 0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @] A
E-coli KTJ/100ml 0 \ max. 0 NMH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 @] A
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 V max. 0 NMH MIB 02A:CSN EN ISO 7899-2 @] A
Celkova objemova Bq/l <0,04 L1163: W-GAA-SCIL: CSN 75 7611 kap.4 SA
aktivita alfa
Celkova objemova Bq/l <0,1 L1163: W-GBA-PRO: CSN 75 7612 SA
aktivita beta
Radon 222 Bqg/l 9.6 15% |L1163: W-RN222GAM: CSN 75 7624 kap.6 SA

Vyrok o shodé (hodnoceni):
Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky ¢. 252/2004Sb.
Zpisob hodnoceni shody: V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
Pouzité rozhodovaci pravidlo: Pii hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM)

Vyhlaska &. 252/2004 Sb.: DH - doporugena hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy3$i mezni hodnota




